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INSEDIAMENTI DOMESTICI

allacciamento alla rete di fognatura NERA
schema tipo esemplificativo
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particolare 2 particolare 4 pozzetto di ispezione

allacciamento |
acque bianche

LEGENDA:

— ——FOGNATURA NERA |
———FOGNATURA BIANCA |
D pozzetto ispezionabile FOGNATURA NERA — minimo 40x40 |

[] pozzetto ispezionabile FOGNATURA BIANCA — minimo 40x40
O pluviale
@ condensa grassi

PROPRIETA" PRIVATA SUOLO PUBBLICO




POZZETTI DI ISPEZIONE

Piante e Sezioni dei particolari 1-2

PIANTA scala 1:20
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SEZIONE scala 1:20

Chiusino per Pozz.

Particolare 1

!
_

|
Tappo di Ispezione /

Chiusino per Pozz.

Particolare 2

—

Tappo di Ispezione

'SOLUZIONE ALTERNATIVA

Chiusino per Pozz.

Particolare 1

Chiusino per Pozz.

Particolare 2




COLONNA DI VENTILAZIONE (a scelta)

Particolare 3

soluzione A
pozzetto unico sifonato

soluzione B
pozzetto sifonato su ogni
singola colonna




POZZETTO D’ISPEZIONE FINALE (soluzione A)

Piante e Sezioni dei particolare 4 con Pozzetto di interfaccia

PIANTA scala 1:20

Tappo di ispezione

P~ Stacco Laterale
@ 160 in PVC 312 PN 16

Pendenza 1% |
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Sifone tipo

Firenze Trbo in

s

I

Pozzetto di in’cerfm::ciuI in Polipropilene o PVC
con diametro minimo @ TOO e Chiusino in Ghisa

Pozzetto in CLS |
|
|
|

| PROPRIETA PRNATA'

I L

NE scala 1:20

-———— O

Recinzione

Chiusino in Ghisa UNI EN 124
Murcnupnede

sede stradale

Pietrischetto Compatto

Tubo Corrugato in PYC
DN 315 mm H Variabile

Tappo di ispezione

— Pendenza 1%

Tubo in PVC

i "
= or:ur;:: Camera d'Ispezione Pozzetto di interfaccia in Polipropilene o PVC

TS TN TA T OO AT oA TR T o Ta Lo TeT o Lol in polipropilene con diametro minimo ¢ 300 e Chiusino in Ghisa

I PROPRIETA’ PRIVATA _*' SEDE STRADALE |




POZZETTO D’ISPEZIONE FINALE (soluzione B)

Piante e Sezioni dei particolare 4 con Pozzetto di interfaccia

PIANTA scala 1:20

P~ Stacco Laterale
@ 160 in PVC 312 PN 16

Pendenza 1%

I
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|
I
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.

Pozzetto di in’cerfm::ciuI in Polipropilene o PVC
con diametro minimo @ TOO e Chiusino in Ghisa

Trbo in

Pozzetto in CLS |
|
|
|

| PROPRIETA PRNATA'

I L

I

NE scala 1:20

-———— O

Recinzione

Chiusino in Ghisa UNI EN 124
Marciapiede

sede stradale

Tubo Corrugato in PYC
DN 315 mm H Variabile

Pendenza 1-2%

_h.. |
— Pendenza 1% Stacco Lateral
¢ 160 in PVC 312 PN 1

Pozzetto in CLS i fn VS

Camera d'lspezione Pozzetto di interfaccia in Polipropilene o PVC
in polipropilene con diametro minimo ¢ 300 e Chiusino in Ghisa

I PROPRIETA’ PRIVATA _% SEDE STRADALE |




POZZETTO DI ALLACCIAMENTO PER UTENZA
CON SOLLEVAMENTO

PIANTA scala 1:20

pompa per sollevamento reflui
non grigliati Q=1 |/sec H=3 mt

valvola di non ritorno

H—-—]g

Pozzetto in CLS

eventuale pompa di ﬁserwa/

SEZIONE scala 1:20

Chiusino in Ghisa UNI EN 124

.

T
%e%

.1

T
&
o

o
o

A
e
S

<

%

i 22 K K I M e )
Tatetatetetolek Juletetnle!

<

S5

,,.
.
|+

3
]

L
¥
o

AT
S5

otetaty!
RHARA,

<

s,
5
2%

o
‘>
*,

w’
25
>
25
58

5

< >
ot

TR
S35

53
%8

i
¥,
*
.0

f?}
e
e
¢

%

&8
%
%5
355
%

e

S

.

55
o
S o
:.:0’ :0‘ 5
e,

¢
55
3505
!
..
]
3
!
55

T
25
>
25
58

.‘ :
53505
..
!
25
o
o
SR

.
%!
—

e <
. .
25

7
o
K
L
5

2,
.’

rivestimento con
resina epossidica

o
%
ol
55
ol
<
XX
oo
et

<
totelele!
%

T
X%
otel
‘>

R
T
o
>
ogee!
2%

bt

o
Foterels
.’ .’
o, W
tete!

%o

.
ot
55
tatet

%5
s

>
¥

:i
355
5
25
s

&
Fosatasese,
..’.

P tetety!
50

!

‘>

..

e
.‘.’






